Zatacznik nr 1

Specyfikacja techniczna zaméwienia- wymiana zawordéw termostatycznych w
bloku ul. Kochanowskiego 3 Mielec.

Zamawiajacy: Miejski Zarzad Budynkow Mieszkalnych ul. Biernackiego 1 39-300 Mielec dzialajacy w
imieniu Wspoélnoty Mieszkaniowej Budynku Kochanowskiego 3

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kochanowskiego 3 - 4 klatkowy

Informacje ogélne: Budynek podpiwniczony, konstrukcja murowo- Zelbetowa, stropodach kryty papg
termozgrzewalng. Wymiana obejmuje wymiane wszystkich zaworow grzejnikowych na zawory
termostatyczne.

Termin wykonania zamowienia: do 15.09.2025r..
|.ZAKRES WYKONANIA ROBOT

Demontaz starych zaworow grzejnikowych.

Przygotowanie do montazu zaworow nowych termostatycznych, oraz odpowietrznikow.
Wykonanie projektu nastawéw zaworéw grzejnikowych.

Wykonanie proby szczelno$ci na zimno i na goraco.

Koordynacja robot z mieszkancami
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Wymogi materialowe:

Wymagane jest aby na zasilaniu i powrocie, oraz glowice zostaty zainstalowane zawory .firmy Danfoss.
1/2'- lgcznie 60 szt. kompletow.

3/18'—155 szt. kompletow.

I.OFERTA

e Oferta winna zawierac : cene ryczattowa, termin wykonania, okres gwarancii.

e Kryterium oceny oferty : najnizsza cena

e Termin skiadania ofert — do dnia 15.07.2025 r. do godziny 10°°

e Oferty nalezy skfada¢ w sekretariacie MZBM Spétka z 0.0. Mielec ul. Biernackiego 1 w godz. od 7%-
15% w zamknigtych kopertach z napisem Przetarg — wymiana zaworow termostatycznych w
budynku ul. Kochanowskiego 3 w Mielcu. ©

IIl. UWAGI | ZASTRZEZENIA

Zastrzega sig prawo do uniewaznienia przetargu bez podania przyczyny.
Zamawiajacy w celu wyboru oferenta moze dokona¢ dodatkowych negocjacii.
Wyroby muszg posiada¢c wymagane dokumenty techniczne ( atesty, certyfikaty itp. )
Utylizacja materiatow z rozbiorki- po stronie wykonawcy

Okres gwarancji na wykonane roboty — 60 miesiecy od dnia odbioru robot
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INSPEKTOR NADZORU ADM-2



